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Leitung: Dipl.Ing.Dr. Norbert Inreiter

Gemeinde Dorfstetten Datum: 28.06.2016
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sterreic E-Mail: norbert.inreiter@ages.at

Dok. Nr.: D-7199755

INSPEKTIONSBERICHT

iiber eine Inspektion gem. ONORM M 5874 im Rah der Trink verord / GLMB Kapitel B1 in der jeweils giiltigen Fassung
Der Inspektionsbericht umf: Ortsbefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsauftrag/-auftrége der gegensténdlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt

werden
Auftragsnummer: 16064610
Kunde/Auftraggeber: Gemeinde Dorfstetten
Kundennummer: 6203947
Datum der Inspektion: sieche Datum/Daten der Probenahme(n)
Inspiziertes Objekt: WVA Dorfstetten, GS2-WB-500/006
Anlagen-Id: WB-500
Leiter der Inspektion: Dipl.Ing.Dr. Norbert Inreiter
Rechnungsempfanger: Gemeinde Dorfstetten, Forstamt 82, 4392 Dorfstetten
Inspektionsbericht ergeht an: Amt der Niederosterreichischen Landesregierung / Datei iiber
Schnittstelle

Gemeinde Dorfstetten

SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | DVR: 0014541 | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: OPSKATWW | UID:ATU 54088605
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Institut fiir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: Dipl.Ing.Dr. Norbert Inreiter

AGES

.

ORTSBEFUND
Parameter Ergebnis K
Beschreibung der Wasserversorgungsanlage
Begutachtetes Objekt Quellsammelschacht Kern-Pilz, Kern-Hofer 1
Lage: Die Wasserversorgungsanlage befindet sich in Hanglage,
umgeben von Waldgebiet und Griinland. Beim
Quellsammelschacht 1 Parz. Nr. 1141/1 befindet sich in
unmittelbarer Nahe ein Wildgehege.
Beschreibung der Anlage Anlage: Die Wasserversorgungsanlage besteht aus 5 1
Quellfassungen, 3 Quellsammelschéachten, gelegen auf der
Parz.Nr. 1141/1(Hauser), Parz.Nr. 1259 (Kern-Pilz), Parz.Nr.
1296/1 (Kern-Hofer) und einem Hochbehélter mit zwei Kammern
je 30 m3 Fassungsvermégen.
Schutzgebiet Der Z_ustand des erfassEen Einzuggebietes lasst einen 1
ausreichenden Schutz fiir das Wasservorkommen erwarten.
Der bauliche und technische Zustand der Wassergewinnungs- und
Mdgliche Verunreinigung -férderungsanlage verhindert - soweit ersichtlich - jede 1
Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.
Die Einrichtungen fiir Transport und Speicherung des Wassers sind
Versorgungsnetz soweit ersichtlich in einem solchen Zustand, dass jede 1
Beeintrachtigung der Wassergiite verhindert wird.
Aufbereitung des Trinkwassers Es wird keine Aufbereitungsanlage betrieben. 1
Technische Ausfiihrung Die Anlage wurde dem Stand der Technik entsprechend errichtet. 1
Angaben zur Eigenkontrolle Es werden Aufzeichnungen {ber die Eigenkontrolle gefiihrt. 1
Zustand der WVA bei der Inspektion Die Anlage befindet sich in ordnungsgem&Bem Zustand. 1
Baulicher Zustand / Mangel keine 1
Feststellungen, Verdnderungen keine 1

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1.)  Inspektion einer Wasserversorgungsanlage nach SYA_MED_LNZ_HYDR_011
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PRUFBERICHT

Dieser Priifbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsgegenstand/-gegensténde der gegensténdlichen Auftragsnummer. Dieser Priifbericht darf
grundsétzlich nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veréffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefiigt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 16064610-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Witterung bei der Probenahme:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T16-00244.1

21.06.2016
Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Mindestuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Lokalaugenschein
nicht desinfiziertes Trinkwasser

laut Parameterliste

WVA Dorfstetten, GS2-WB-500/006
WB-500

Ortsnetz Dorfstetten, Bereich Zentrum
006040

Alfred Miiller

20.06.2016

20.06.2016

AGES
Ja

Alfred Miiller
Niederschlag
12

21.06.2016 - 28.06.2016

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang MU - Mindestuntersuchung gem. TWV, Anhang II Teil AZ 3 2
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 2
Riickschluss auf Beschaffenheit beim Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 2
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die 2
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete . .

Wagsseraufbereitungsverfahren keine Wasseraufbereitung 2
Verteilte Wassermenge 50,0 m3/d 2
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 2
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Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Sensorische Untersuchung
Farbung farblos, klar 3
Geruch ohne Besonderheiten 3
Bodensatz kein Bodensatz 3
Physikalische Parameter
Wassertemperatur 12,7 grd C 4
pH Wert (vor Ort) 6,21 6,50 - 9,50 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 109 max. 2500 uS/cm 6
Chemische Parameter
Gesamtharte 2,4 °dH 7
Carbonatharte 1.3 °dH 7
Calcium (Ca) 12,4 mg/I 7
Magnesium (Mg) 2,9 mg/I 7
NPOC (nicht ausblasbarer organischer
Kohlen(stoff) ’ 0,6 mg/| 6
Nitrat 5,6 max. 50 mg/I 9
Nitrit <0,01 max. 0,10 mg/I 10
Ammonium <0,03 max. 0,50 mg/| 11
Chlorid (Cl-) 12,1 max. 200 mg/I 9
Sulfat 12,5 max. 750 mg/I 9
Eisen (Fe) <0,030 max. 0,200 mg/I 12
Mangan (Mn) <0,010 max. 0,050 mg/I 12
Natrium (Na) 7,6 max. 200,0 mg/I 12
Kalium (K) 1,0 mg/I 12
Mikrobiologische Parameter
Il;olor_\_iebildende Einheiten bei 22°C 13 max. 100 KBE/m| 13
ebriitungstemperatur
koloniebildende Einheiten bei 37°C
Bebriitungstemperatur 0 max.. 20 KBE/ml 13
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 14
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 14
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 15
Allféllig verwendete Abkirzungen:
IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW e Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

K ... Kommentar
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